westuvr2

1
Freigabe Funktion Stellgrosse A1l WW-Pumpe
Absolutwertregelung (Drehz.ausg.)
S1_ T.War Temp.
— Sollwert
Differenzregelung
—{ Temp.(+)
— Temp.(-)
Ereignisregelung
—{ Aktivierungstemp.
— Aktivierungsschw.
—{ Regeltemp.
— Sollwert
2
Freigabe Funktion Leistung —
Vorlauftemp. MWh —
Riicklauftemp. kwh [~
NWE Analog 1 Durchfluss
Zahlerriicksetzung
3
—{ Freigabe Funktion Ergebnis
Eingangsvariable 1 (Schaltausg.)
Eingangsvariable 2 inv. Ergebnis [~
_ (Schaliausg)

Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

4
— Freigabe Funktion Leistung (—
Vorlauftemp. MWh —
Riicklauftemp. kwh [~
NWE Analog 1 Durchfluss
Zahlerriicksetzung
5
— Freigabe Funktion Sollwert —
—{ Blockadeeingang Zeitbed. erfullt
(Schaltausg.)
6
— Freigabe Funktion Leistung (—
Vorlauftemp. MWh —
Riicklauftemp. kwh [~
NWE Analog 1 Durchfluss
—{ Z&hlerriicksetzung
7
Freigabe WmZ Freigabe Funktion Leistung —
S11 T.Heizkr.VL Vorlauftemp. MWh [~
S12_T.Heizkr.RL Riicklauftemp. kWh —

NWE Analog 1
DL/5/1

Durchfluss
Zahlerriicksetzung
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8
2>_Freigabe WmZ * Freigabe Funktion Leistung
Vorlauftemp. MWh
Ruicklauftemp. kwh
Durchfluss

DL/5/1 Z&hlerriicksetzung

9
> _Freigabe Wiz . Freigabe Funktion Leistung
Vorlauftemp. MWh
Riicklauftemp. kwh

NWE Analog 1 Durchfluss
DL/5/1 < Zahlerriicksetzung
10

Freigabe HKR

NWE Digital 2
CAN/11/2

NWE Analog 3
CAN/32/1

NWE Analog 4
CAN/32/2

Freigabe Funktion
Freigabe Pumpe
Freigabe Mischer (AUS)
Raumtemp.
Vorlauftemp.
AuBentemp.

Externer Schalter

Vorlaufsolltemp.

eff. Raumsolltemp.

Wartungsbetr.
Frostschutzbetr.
Heizkreispumpe

(Schaltausg.)

Mischer
(Mischerausg.)

NWA Digital 1
CAN/2/1

Freigabe HKR

Vergleich 1

VERGL.1
— Freigabe Funktion Wa > Wb + diff
Werta (schatausg)
— Wertb Wa < Wb + diff
(Schaltausg.)
Logikfunktion 12

| ODER2 |
NWE Dioial 4 —{ Freigabe Funktion Ergebnis
t ; ;

Eingangsvarable (sraluss)

NWE Digital 5
CAN/11/4

Zahlerriickstellung

Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

inv. Ergebnis
(Schaltausg.)

A2 Stromzuf.Oel

Zahlerruckstellung

13
Freigabe Funktion Sommerzeit
Reglerstart

Status Sync

(Schaltausg.)

14
Freigabe Funktion Timerausgang
(Schaltausg.)

Triggereingang
Tastverhéltnis

inv. Timerausg.
(Schaltausg.)
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Zé&hlerriicks. Monatlich

NWA Digital 3
CAN/2/3
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NWE Analog 2
DL/5/2

NWE Analog 5
CAN/32/3
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